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Consiliul General al Municipiului Bucure§ti /<7'

HOTARARE

privind modificarea indicatorilor tehnico - economici aprobati prin H.C. G.M.B.

nr.224/18. 06.2020 privind aprobarea «Indicatorilor tehnico-economici faza DALI in

vederea obtinerii Autorlzatiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic

Theodor Burghele Sos. Panduri nr.22, Sector 5, Bucuresti»

Avand in vedere Referatul de Aprobare a Primamlui General al Municipiului
Bucuresti si Raportul de Specialitate comun al Directiei Generale Investitii si al
Administratiei Spitalelor si Ser/iciilor Medicale Bucuresti;

Luand in considerare Avizul nr. 84/2009793/1898/23. 11.2021 al Consiliului Tehnico-

Economic din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;
In conformitate cu prevederile:

art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
O. U. G. nr. l 14/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul inestitiilor publice
si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene;

H. G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile ?i completarile ulterioare;
HG. nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii ?i amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
Ordinul M.A.I., nr. 129/2016 penti-u aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea §i autorizarea de securitate la incendiu si protec^ie civila, art. (11) §i
Anexa nr. 4, se specifica metodologia ?i documentele necesare pentru obtinerea
autorizatiei de securitate la incendiu;
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;

!n temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 139 alin. (3) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE^TI
HOTARASTE

Art. I. Se modifica Anexa din H. C. G. M. B. nr. 224/18. 06. 2020 privind aprobarea « Indicatorilor
tehnico-economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
pentru Spitalul Clinic Theodor Burghele Sos. Panduri nr. 22, Sector 5, Bucure?ti», conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
ArtJI. Celelalte prevederi din H. C. G. M. B nr. 224/18. 06. 2020 raman neschimbate;
ArtJII. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucuresti si Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucure^ti vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fast adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti din data de

PRE$EDINTE DE $EDD^TA SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI

Georgiana ZAMFIR

Buciure^ti,
Nr.
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ANEXA LA H. C. G.M. B. NR. ..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul

Clinic Theodor Burghele Sos. Panduri nr.22, Sector 5, Bucuresti

Valoarea totala a investitiei: 6.332. 411,09 LeifaraTVA

7.516.031,17 Lei cu TVA

Tin care C+M: 4.679.357,971

5.568. 435, 99!

Lei fara TVA

Lei cuTVA

Sursa de finantare: bugetul propriu al Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor Si
Serviciilor Medicale Bucuresti.
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PR RIA
Primar General

»CPIULU13UC RE§TI

6,. °?3^ {^. /A. ^

REFERAT DE APROBARE

privlnd modlflcarea indlcatorllor tehnico<conomici aprobafi prin H.C.G. M.B. "4<18.0»020
privind aprobarea «lndicatorilor tehnico-economici faza DALI Tn vederea obtinerii

Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Theodor Burghele
Sos. Panduri nr. 22, Sector 5, Bucuresti»

Imobilul, compus din teren si constructii in suprafata masurata de20217m^(l_348'42mp
s.pr>fa";":"co"ns'truirt>-exis.ent, tot. la) este in P"Prieuteastt'ullu, a^d, te.pt,p:;s:,;
^^(^::n^B^^, ^^ in parteade^esta municipiului Bucuresti, Sectoral
5; pe Sos. Panduri, nr.22, la intersectia cu Str. Alexandra V^^ ^^ ^^ ^, ^tata ca" ^ kJFunctruniTe'mitiale"ale cladirh au fost pastrate in timp, cladirea fund exploata^a ^
policlinL">'P^a"in p;e"zent; o"mum,ta-zona a acestoa avand ,ol ae ̂  ̂ md_ ̂ i^ ^
^'TpLT^ 'regyim"de"spi7aliz»e conUnu, (medicina intem,) si 30 paturi pentru spitalizare de
ZL Spitalul este alcatuit din 4 corpuri ,i anume 1A, 1B, 2B ,i 2A, fiecare cu dimensiuni si
regimd^n^ife:tinc, n.a Spi^ului Clinic «Th.B^e, e», Sos. Pandu,, ^^xe^.
lucr«iloTsi'm"^or"care'nsp»nd'cenntei d. seouritate la incendiu confonn proiectului tehnic si al
avizului ISU, conform avizului ISU 2476/19 din 30. 12. 2019.
Lucrarile care trebuie executate sunt urmatoarele: ^ ^ ^ ^^ ^ ^^^^ ̂ intri

FMentionammaijos o parte din lucrarile si masurile intreprinse pentru a raspunde cermtei c
securitate la incendiu ale Spitalului Clinic «Th.Burghele»^^ ^ _", "__, /,^.n., ini
7"Zpl^a"unuri ift7e-evacu>Te persoanecu dizabili.at,,_cu^^^^^
LriZ^^^^U^^dTm^iumgoIc^Hftului^^^^^^
pZn»T^\'u7iz7bUi. atide~capacitateamentionaBsi^pl>^
^ipTc^^^T^B';^p:cti^d:^rrc u^s^^^^P^rteZizoulantel tip'ISOPAN, peste care se va aplica un termosistem 2cm si tencuieli

^^T^^. e^^^p^^^^^^
poziZrpTtora"esti'c>a~corpului2A. Dimensiunea de ^^[^ dej;9^25^^
^^rp, epnTro5 "^m:7e"^Om"de"bc. t> -1:65. Ac^ta se v, amplasa la 0,50m

".Sa^rter1:^^^^^^^^^
^?^^:^^e^d^^^^^^^^
=ztirc;sepra ^ac:;^^^^
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cladire adiacent.

^ Modificarea scarii de evacuare beton a corpului 2B, pentru evacuarea persoanelor cu targa, la
latime 2,20m.

^ Executia separarii retelei de hidranti interiori de reteaua existenta a fostului « Complex de
Recuperare Neuropsihomotorie Panduri » si constmirea unei noi gospodarii de apa pentru
hidrantii interiori, intr-o incapere di subsolul corpului 1A, constand in bazinul -
rezerva de apa 3000 litri, camera de pompare, automatizarea acesteia si racordarea la reteaua
existenta de hidranti interiori.

^ Cladirea este prevazuta cu instalatii de detectie; se propun doua echipamente de control si
semnalizare incendiu EC S, una in corpul 1 A si a doua in corpul 2A, cu panou repetor in cabina
portarului; de asemenea se vor reabilita/completa instalatiile electrice si sistemul de detectie
existent;
.*/ Amplasarea unui grup electrogen nou pe o platforma betonata dimensiuni 2, 50mx3, 50m, pe
latura nordica a corpului 2B ;
v^ Inlocuire a unor usi interioare cu usi cu performanta la foe si recompartimentari cu pereti cu
performanta la foe, acolo unde este necesar, reparatii interioare pentm conformarea cladirilor la
cerintele tehnice ale normativelor de securitate la incendiu.

La solicitarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dealul Spirii pentru implementarea
masurilor ISU la Spitalul Clinic « Th.Burghele », s-a intocmit in anul 2019 o documentatie in
vederea obtinerii avizului ISU, obtinandu-se avizul Inspectoratului pentm Situatii de Urgenta
"Dealu Spirii" Bucuresti nr. 2476/19 din 30. 12.2019. Prin urmare, conform scenariului de
securitate la incendiu s-au propus o serie de lucrari si masuri pentru a raspunde cerintei de
securitate la incendiu ale Spitalul Clinic « Th.Burghele ».

Tinand cont ca in anii 2020-2021 au fost cresteri ale preturilor pietei pentru materiile prime de
constructii din cauza pandemiei SARS-COV-2 §i modificari ale cursului valutar, este necesara
actualizarea devizului general.

Fata de cele prezentate mai sus §i tinand cont de avizul Consiliului Tehnico-Economic al
Primariei Municipiului Bucure§ti cu nr. 84/2009793/1898/23.11.2021 si de Raportul de Specialitate
comun al Directiei Generale Investitii si al Administi-a^iei Spitalelor si Serviciilor Medicale
Bucure?ti, propunem inaintarea spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti a
Proiectului de Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin
H. C. G.M.B. 224/18. 06.2020 privind aprobarea «Indicatorilor tehnico-economici faza DALI in
vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Spitalului Clinic
« Th.Burghele », Sos.Panduri nr.22, Sector 5, Bucuresti».

PRIMAR GENERAL,
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'?*. PRI ARIA U ICIPIULUI BUCURE§TI
Direc^ia Generala Investitii

Nr. / fa^Vf'^^ ^^^^5^ ^.[(^^
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind modificarea indicatorilor tehnico - economici aprobati prin H.C.G.M.B. nr.224/18. 06.2020
privind aprobarea «Indicatorilor tehnico-economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de

Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Theodor Burghele Sos.

Panduri nr.22, Sector 5, Bucuresti»

Necesitatea si oportunitatea investitiei

in conformitate cu Legea nr. 307/2007 privind apararea impotriva' incendiilor, este obligatorie
obtinerea autoriza|tiei de securitate la incendiu pentru cladiri de i|ngrijire a sanatafii noi sau
existente la care s-ali facut lucrari de constructii ce au intervenit la aspectill sau stmctura cladirii, altele

decat cele de reparatii, cu sau fara autorizatie de constmire.

i^stfel, in conformitate cu:
HG. nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu, Anexa nr. 1, punctul II- aliniatul (d), se supun autorizarii :
e. cladiri sau spatii amenajate in cladiri avand destinatia: ingrijire a sanatatii, cu spitalizare continua,
indiferent de suprafata, sau dispensare si policlinici, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600mp;
Ordinul M. A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
Securitate la incendiu si protectie civila, art. (11) ?i Anexa nr. 4, se specifica metodologia si documentele
necesare pentru obtinerea autorizafiei de securitate la incendiu.

tie existenta

Imobilul, compus din teren si constructii in suprafata masurata de 20217mp (1. 348, 42mp
suprafata construita existenta totala) este in proprietatea Statului, avand drept posesor Spitalul
Clinic "Theodor Bunghele"), localizat in partea de est a municipiului Bi^curesti, Sectoml 5, pe Sos.
Panduri, nr.22, la intersectia cu Str. Alexandru Vitzu. '

Functiunile ihitiale ale cladirii au fast pastrate in timp, cladirea flind exploatata ca policlinica
pana in prezent, o anumita zona a acesteia avand rol de spital, avand o capacitate de 30 de paturi in
regim de spitalizare continua (medicina intema) si 30 paturi pentru spitalizare dezi.
Cele 4 corpuri 1A+1B+2B si 2A, sunt despartite prin rosturi de tasare si au o dispunere in forma de
litera L :

Cladirea ambulatoriului si spitalului, un imobil de tip monobloc articulat, este alcatuita
din 4 corpuri cu diinensiuni si regim de inaltime diferit:
i> Corpul IA, unde se afla accesul principal al spitalului - ^entm sectia spitalizare de zi
, (ambulatoriul) si birourile administratiei -corp 1A si accesul la corpul 1B (sala de conferinte), are o
forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile maxima de 29, 00x11, 80m, travel de 3, 60m si un regim de
I inaltime de S(tehnic)+P+5E+Etaj tehnic partial;
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> Corpul 1B, unde se afla sala de conferinte, cu acces direct din corpul 1A, cu dimensiuni
maxime 15,00mx 18,00m , cu forma octogonala in plan, articulata corpului 1A;
> Corpul 2B face legatura intre corpurile 1A+1B si corpul 2 A, fiind situat in continuarea
corpului 1A+1B si avand o forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile maxime de 27, 70x14, 80 m,
travel de 3,00m si un regim,de inaltime deS(tehnic)+P;
> Corpul 2A, unde se afla Sectia de Spitalizare de zi (etaj 2) si cabinste medicale medicina
intema si terapie altemativa (parter si etaj 1), este dispus perpendicular pe corpul 2B, avand legatura cu
acesta. Si acest corp are forma dreptunghiulara, cu dimensiunile maxime de 35, 00x18, 50m, travel de
6,00m si un regim de inaltime de S(tehnic)+P+2E+Etaj tehnic partial.

Rezultate preconizate

Se propune in incinta Spitalului Clinic « Th.Burghele », Sos.Panduri nr. 22, executia lucrarilor si
masurilor care raspund cerintei de securitate la incendiu conform proiectului tehnic si al avizului ISU,
confonn avizului ISU 2476/19 din 30. 12.2019.
Lucrarile care trebuie executate sunt urmatoarele:

Mentionam mai j os o parte din lucrarile si masurile pentru a raspunde cerintei de securitate la
incendiu ale Spitalului Clinic « Th. Burghele »:
^ Amplasarea unui lifit de evacuare persoane cu dizabilitati, cu structura proprie, dimensiuni interioare
cabina l, 10mx 1,40m, cu dimensiuni gol casa liftului corespunzatoare amplasarii unui lift pentm persoane
cu dizabilitati de capacitatea mentionata si a ynei platforme metalice de acces la lift, alipit corpulvii
1A+1B, respectiv axele 1 si 2 cu H-I. Structu(-a este metalica, inchideri din panouri termoizolante t|p
ISOPAN, peste care se va aplica un termosistemi2cm si tencuieli decorative similare cladirii 1A..
^ Amplasare si executie scara metalica exterioara 1 pentru evacuarea persoanelor cu targa, pozitionata
pe latura estica a corpului 2A. Dimensiunea de gabarit a scarii este de 5,90x9,25m cu stmctura propne
si o inaltime de 9,30m de 1^ cota -1,65. Aceasta se va amplasa la 0,50m distanta fata de fatada corpului
2A.
^ Amplasare si executie scara metalica exterioara 2 pentru evacuarea persoanelor cu targa, pozitionata
pe latura vestica a corpului 1A. Dimensiunea de gabarit a scarii este de l,20x2,40m, cu structura proprie
si o inaltime de 0,20m de la cota -1,65. Aceasta se va amplasa la 1, 00m distanta fata de fatada corpului
1A, pentru a asigura evacuarea persoanelor de pe terasa corpului de cladire adiacent.
^ Modificarea scarii de evacuare beton a corpului 2B, pentru evacuarea persoanelor cu targa, la latime
2,20m.
^ Executia separarii retelei de hidranti interiori de reteaua existenta a fostului « Complex de
Recuperare Neuropsihomotorie Panduri » si construirea unei noi gospodarii de apa pentru hidrantii
interiori, intr-o incaper^ di subsolul corpului 1A, constand in bazinul'-rezerva de apa 3000
litri, camera de pompare, automatizarea acesteia si racordarea lareteaua existenta de hidranti interiori.
^ Cladirea este prevazuta cu instalatii de detectie; se propun doua echipamente de control si
semnalizare incendiu EC S, una in corpul 1 A' si a doua in corpul 2A, cu panou repetor in cabina
portarului; de asemenea se vor reabilita/completsl instalatiile electrice si sistemul de detectie existent; i
^ Amplasarea unui grup electrogen nou pe o 'platforma betonata dimensiuni 2, 50mx3, 50m, pe lahir^
nordica a corpului 2B ;
^ Inlocuire a unor usi interioare cu usi cu performanta la foe si recompartimentari cu pereti cu
perfonnanta la foe, acolo unde este necesar, reparatii interioare pentru conformarea cladirilor la cerintele
tehnice ale normativelor de securitate la incendiu. ,

Necesitatea modificarii indicatorilor lehnico-economici aprobati prin H. C. G.M. B.
nr. 224/18.06.2020 ! ! '

Astfel, pei^tm obtinerea Autorizatiei de functionare ISU p ^ntru Spitalul Clinic
« Th.Burghele » este oblig^torie executia lucrarilor de mat sus, pentru a se put^a incadra in cerintele

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure§ti, Romania
Tel: 021. 305. 55. 00
http://www.pmb. ro



normativului Pl 18/99, cerinta obligatorie pentru acreditarea Institutiei.
La solicitarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dealul Spirii pentru implementarea

masurilor ISU la Spitalul Clinic « Th. Burghele », s-a intocmit in anul 2019 o documentatie in vederea
obtinerii avizului ISU, obtinandu-se avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dealu Spirii"
Bucuresti nr. 2476/19 din 30. 12.2019. Prin urmare, cpnform scenariu de securitate la incendiu s-au
{iropus o serie de lucrari si masuri pentm a raspunde ceHntei de securitate la incendiu ale Spitalul Clinic
« Th. Burghele ». !

Conform O.U.G. nr. l5/aug 2021, lucrarile aflate in executie se incadreaza la art. 2/alineatul (3),
pet. b), respectiv cladiri nerezidentiale noi, la care procentul de crestere este de aproximativ 30%.

Avand in vedere ca in anii 2020-2021 au fast cresteri ale preturilor pietei pentru materiile prime
de constructii din cauza pandemiei SARS-COV-2 si modificari ale cursului valutar, este necesara
actualizarea devizului general.

Principalii indicatori tehnico-economici

Yaloarea totala a investitiei: 6.332.411,09, LeifaraTVA

7.516.031,17 Lei cu TVA

Din care C+M: 4.679.357,97 Lei fara TVA

5.568. 435,99 Lei cu TVA

Sursa de finantare: bugetul propriu al Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor

]\^edicale Bucuresti. i

Fata de cele prezentate mai sus a fast intocmit proiectul de hotarare privind modificarea indicatorilor

tehnico-economice aprobati prin H. C. G. M.B. nr. 224/18. 06.202 D privind aprobarea «Indicatorilor tehnico-

economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Spitalului

Clinic « Th.Burghele », Sos.Panduri nr. 22, Sector 5, Bucuresti».

P^UMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia Gen ala Investitii

Director G
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'['-^/i
^^^y
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Primaria
Capital i

Directia Investitii ^"^^^'^ sen-itor M6dcate 3um'e^

NOTA DE FUNDAMENTARE
Nr. JNTRARE/IESiHE ^^^^..
.^

privind modificarea indicatorilor tehnico - economici a^?U|ia|rprilrilH:dl;IS-.M;B:

nr.224/18. 06.2020 privind aprobarea «Indicatorilor tehnico-economici faza DALI m vederea

obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Theodor Burghele Sos.
Panduri nr.22, Sector 5, Bucuresti»

..^..^

Necesitatea si oportunitatea investitiei

in conformitate cu Legea nr. 307/2007 privind apararea impotriva incendiilor, este
obligatorie obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru cladiri de ingrijire a
sanatafii not sau existente l|a care s-au facut lucrari de constmctii ce au intervenit| la aspectul sau
structura cladirii, altele dec4t cele de reparatii, cu sau fara autorizatie de construire. ]
Astfel, in conformitate cu:
HG.nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizaitii privind securitatea la incendiu, Anexa nr. 1, puiictul II- aliniatul (d), se supun
autorizarii:

e. cladiri sau spatii amenajate in cladiri avand destinatia: ingrijire a sanatatii, cu spitalizare
continua, indiferent de suprafata, sau dispensare si policlinici, cu aria desfasurata mai mare sau egala
cu 600mp;
Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de Securitate la incendiu §i protectie civila, art. (11) §i Anexa nr. 4, se specifica
metodologia si documentele necesare pentm obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.

I

Situatie existenta

Imobilul, compus dii^ teren si constructii in suprafata masurata de 20217mp (1. 348, 42mp
suprafata construita ex^stenta totala) este in proprietatea Statului, avand, drept posesor
Spitalul Clinic "Theodor Burghele"), localizat in partea de est a municipiului Bucuresti, Sectorul
5, pe Sos. Panduri, nr. 22, la intersectia cu Str. Alexandru Vitzu. 1

Functiunile initiale ale cladirii au fost pastrate in timp, cladirea fiind exploatata ca
policlinica pana in prezent, o anumita zona a acesteia avand rol de spital, avand o capacitate de
30 de paturi in regim de spitalizare continua (medicina intema) si 30 paturi pentru spitalizare de
Zl.

Cele 4 corpuri 1A+1B+2B si 2A, sunt despartite prin rosturi de tasare si au o dispunere in
forma de litera L: ; ;

Cladirea ambulat(j>riului si spitalului, un imobU de tip monobloc) articulat, este
alcatuita din 4 corpuri cu dimensiuni si regim de inaltime diferit:

Corpul 1 A, unde se afla accesul principal al spit^lului - pentru sectia spitalizare de zi
(ambul^ .toriul) si birourile administratiei -corp 1A si accesul la l^orpul 1B (sala de confermte), are o

1,00x11,80m, travel de 3,60m si unforma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile maxime de 29
regim de inaltime de S(tehnic)+P+5E+Etaj tehnic partial;
> Corpul 1B, unde se afla sala de conferinte, cu acces direct din corpul 1A, cu dimensiuni
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maxime 15,00mxl 8,00m , cu forma octogonala in plan, articulata corpului 1A;
> Corpul 2B face legatujra intre corpurile 1A+1B si corpul 2A, fund $ituat in
continuarea corpului 1A+1B si avand o forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile maxime
de 27, 70x14, 80 m, travel de 3,00m si un regim de inaltime deS(tehnic)+P;
> Corpul 2A, unde se afla Sectia de Spitalizare de zi (etaj 2) si cabinete medicale medicina
intema si terapie altemativa (parter si etaj 1), este dispus perpendicular pe corpul 2B, avand legatura
cu acesta. Si acest corp are forma dreptunghiulara, cu dimensiunile maxime de 35, 00x18, 50m,
travel de 6, 00m si un regim de inaltime de S(tehnic)+P+2E+Etaj tehnic partial.

Rezultate preconizate

Se propune in incinta Spitalului Clinic « Th. Burghele », Sos. Panduri nr. 22, executia
lucrarilor si masurilor care raspund cerintei de securitate la incendiu conform proiectului tehhic si al
avizului ISU, conform avizului ISU 2476/19 din 30. 12.2019.

Lucrarile care trebuie executate sunt urmatoarele:

Mentionam mai jos o parte din lucrarile si masurile pentru a raspunde cerintei de securitate
1^ incendiu ale Spitalului Clinic « Th.Burghele »:
^ Amplasarea unui lift de evacuare persoane cu di^abilitati, cu structura proprie, dimensium
interioare cabina IJOmx 1,40m, cu dimensiuni gol casa liftului corespunzatoare amplasarii unui lift
pentru persoane cu dizabilitati de capacitatea mentionata si a unei platforme metalice de acces la
lift, alipit corpului 1A+1B, respectiy axele 1 si 2 cu H-I. Stmctura este metalica, inchi^eri din
panouri termoizolante tip ISOPAN, peste care se va aplica un termosistem 2cm si tencuieli
decorative similare cladirii 1A. .

^ Amplasare si executie scara metalica exterioara 1 pentru evacuarea persoanelor cu targa,
pozitionata pc latura estica a corpului 2A. Dimensiunea de gabarit a scarii este de 5,90x9,25m, cu
structiira proprie si o inaltime de 9, 30m de la cota -1,65. Aceasta se va amplasa la 0, 50m distanta
fata de fatada corpului 2A.
^ Amplasare si executie scara metalica exterioara 2 pentru evacuarea persoanelor cu targa,
pozitionata pe latura vestica a corpului 1A. Dimensiunea de gabarit a scarii esle de l, 20x2, 40m, cu
stmctura proprie si o inaltime de 0,20m de la cota -1, 65. Aceasta se va amplasa la 1, 00m distanta
fata de fatada corpului 1A, pentru a ^sigura evacuarea persoanelor de pe terasa corpului de cladire
adiacent.

^ Modificarea scarii de evacuare beton a corpului 2B, pentru evacuarea persoanelor cu targa, la
latime 2,20m. :
^ Executia separarii retelei de hidranti interiori de reteaua existenta a fostului « Complex de
R^cuperare Neuropsihomotorie Panduri» si constmir^a unei noi gospodarii de apa pentru
hidrantii interiori, intr-o incapere di subsolul , corpului 1A, constand in bazinul -
rezerva de apa 3000 litri, camera de pompare, automatizarea acesteia si racordarea la reteaua
existenta de hidranti interiori.

^ Cladirea este prevazuta cu instalatii de detectie; se propun doua echipamente de control si
semnalizare incendiu ECS, una in corpul 1 A si a doua in corpul 2A, cu panou repetor in cabina
portarului; de asemenea se vor reabilita/completa instalatiile electrice si sistemul de detectie
existent; ,

Amplasarea unui grup electrogen nou pe o platforpi a betonata dimensiuni 2, 50mx3, 50m, pe

latura nordica a corpului 2B ;
v^ Inlocuire a unor usi interioare)

performanta la foe, acolo unde est|
cerintele tehnice ale normativelor de|

cu usi cu performanta la foe si recompartimentari cu {jiereti cu
. necesar, reparatii interioare pentm conformarea cla4irilor la
securitate la incendiu.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, parter, sector 4, Bucuresti, Telefon/ Fax: 021. 310. 10. 59/69 Email: contactfS'assmb. ro
Adresa de corespondents: Bd. Dimitrie Cantemir, nr. l, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, Bucuresti C. I.F. 25502860



Primaria
Caoital i

Necesitatea modificarii

nr. 224/1)8. 06.2020

Directia Investitii Adf"nstratia SPilatelCT^ sen'kiilor M£d=ala 3uajre'u
indicatorilor tehnico-economici aprobati prin H.C. G.M.B.

Astfel, pentm obtinerea Autorizatiei de functionare ISU pentru Spitalul Clinic
« Th. Burghele » este obligatorie executia lucrarilor de mai sus, pentru a se putea incadra in
cerintele normativului Pl 18/99, cerinta obligatorie pentm acreditarea Institutiei.

La solicitarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dealul Spirii pentru implementarea
masurilor ISU la Spitalul Clinic « Th.Burghele », s-a intocmit in anul 2019 o documentatie in
vederea obtinerii avizului ISU, obtinandu-se avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
"Dealu Spirii" Bucuresti nr. 2476/19 din 30. 12. 2019. Prin urmare, conform scenariu de securitate
la incendiu s-au propus o serie de lucrari si masuri pentru a raspunde cerintei de securitate la
incendiu ale Spitalul Clinic « Th.Burghele ».

Conform O. U. G. nr. l5/aug 2021, lucrarile aflate in executie se incadreaza la art. 2/alineatul
(3), pet. b), respectiv cladiri nerezidentiale noi, la care procentul de crestere este de aproximativ
30%.

Avand m vedere ca in anii 2020-2021 au fost cresteri ale preturilor pietei pentm materiile
prime de constructii din caufca pandemiei SARS-COV-2 si modificari ale cursuli^i valutar, este
necesara actualizarea devizul^i general.

Principal^ indicatori tehnico-economici

Valoarea totala a investitiei: 6.332.411,09 LeifaraTVA

7.516.031,17 LeicuTVA

Din care C+M: 4.679.357,97 Lei fara TVA

5.568.435,99 Lei cuTVA

Sursa de Ifinantare: bugetul propriu al Municipiului Bucurestij prin Administratia Spitalelor si
Serviciilor Medicale Bucuresti.

Director General^
Vasile APOST

. -, J*
^"/OtR' r6fi^
'. ^SE^ Director Investitii,

ristian PLUTA

Intocmit,

Andree POPESCU
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r
OBIECTIV:

Beneflciar:

Proiectant:

Executant:

Nr.
crt.

R.2
1.3

1.4

Documentatje DALI cu indicatori tehnico-economici aferentl in vederea obtinerii | j
Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor i j
Burghele", $oseaua Panduri nr 20, Sector 5, Bucur ''T^Ohi'^'^ ..
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale ̂ ^stt'-' £:/?Q>
COMPANIA MUNICIPALA DE PROTECTIE CIVI / ,<rVOLuftT ARIftT B<Sfyj. STI SA

"J'sS^'7.. ^.^
DEVIZUL GENERAL I" ̂ ^%^1^ J] AnexaNr.7

:i0^:^^
al obiectivului de investitii

^
Ŝ.t!\.

^..
Documentatie DALI cu indicatori tehnico-economici aferen Rtt. iFegeMia^obtinerii

Autorizatiei de Securitat® la Incendiu pentru Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele",
Soseaua Panduri nr 20, Sector 5, Bucurestj

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieti

Vatoare

(fara TVA)
lei

Conform H.G. nr. 907 din 2016'
Valoare

cuTVA
TVA

2 3

CAPITOL 1

Cheltyieli pentru obtinerea si amenajar^artererii
Obtinerea terenuiui

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2

i

terenului

0.00

11,933.00

3,264.00

0.00

15, 197. 00

lei

4

0.00

2,267.27

62016

0.00

2, 387. 43

Cheituieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitin
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0. 00

CAPiTOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

lei

5

0.00
14,200.27

3, 884. 16

0.0

18,084.43s

0.00-

|3.1
3. 1.1

13. 1.2
3. 1.3

.3.2

3.3

, 3.4

, 3.5 i
s"'1
fi-S.!
(3. 5.3

J3.5.4

(3. 5.5

s i
3.5.6

3.6

S3. -!!

1^
. 3.7.2

0.8

3. 8.1

,3. 8. 1.1

Studii

Stud ii de teren

Raport privind impaciul asupra mediului

Atte studii specifice

Documentatii-suport si cheituieli psntru obtinerea de avize,
acorciuri si autorizatii

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetics si auditul energetic al
cladirilor

Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor

de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

Project tehnic si detalii de executie

Organizarea proceduritor de achizitie

Consultanta

Managementul de project pentru obiectivulide investitii

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

pe perioada de executie a lucrarilor

39,774.54

21, 057. 11

0.00

18,717.43

4,679.36

37,000.00

0.00

i 256,317.00

i 0.00

! 0.00

29,863.00

114, 471. 00

92, 075. 00

19,908.00

0. 00

140, 380. 74

140,380.74

0.00

89, 800. 73

19,610.36

14,931.00

7, 557. 16

4,000.85

0. 00

3,556.31

889.08

7,030.00

0.00

48, 700. 23

0.00

0.00

5,673.97

21, 749. 49

17,494.25

3,782.52
0.00

26, 672. 34

26,672.34

0.00

17,062. 14
3,725.97

2, 836. 89j

47, 331,70

25,057.96^

0.00

22, 273. 74

5,568.44
I

44, 030. 00

0.00

305, 017. 23

0.00

0.00

35, 536.97

136,220.49

109,569.25

23, 690. 52

O.OOj
167,053.081

167, 053, 08,.
0.00-

106,86287-
23,336 33-

17,76789,
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4.4

4.5

4.6

|5.1

J5. 1.1

5. 1.2

5.2

J5. 2.1

J5.2.2
I

i5.2.3

15. 2.4

r
J5.3
|5.4

J6.1
6.2

o.o'o

>EV12UL GENERAL: Documentatie DALI cu indicatori tehnico-economici aferenti Tn veder^a obtinerii
jtorizatiei de'Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele", Sdiseaua

'anduri nr 20, 'Sector 5, Bucuresti ;

1 2

|3. a. i. 2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse In
j programul de control al tucrarilor de executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat Tn Constructii

3.8.2 Dingentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

"4. 1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionate

4-3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
'montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4 '

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

Ch Ituieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote. taxe. costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditutui bancii

finantatoare

Cota aferenta !SC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

Chsltuieli diverse si neprevazute

Cheltdieli pentru informars si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
ChsKuieli pentru probe tehnologice si tests

Pregatirea personalului de exploatard

Probe tehnologice si teste i

TOTAL CAPITOL 6 !

TOTAL GENERAL . I

din care: C+M (1. 2+1. 3+1.4+2+4. 1+4. 2+5. 1. 1)

3 L
4,679.36

70, 190.37

567,952.37

sa
4,550,030.29

0. 00
0. 00

4

889.08

13,336. 17

107, 910. 95

864,505.76

0.00
0.00

5

5, 568.44

83,526.54

675,863.32

5,414,536.05

0.00
0.00

0.00 0.00

0. 00

0. 00

4,550,030.29

114, 130.68

114, 130.58

0. 0

102, 831. 75

0.00

23, 396.79

4,679.36

23, 396. 79

51, 358.81

982,269.00

0.00

1, 199, 231. 43

s si tests
0.00

0.00

3.00

6, 332, 411. 09

4, 679, 357. 97

0.00

0.00

864, 505. 76

21, 684. 83

21,684.83

0.00

0.00

0. 00

0.00

0.00

0.00

0. 00

186, 631. 11

0. 00

208, 315. 94

0.00

0. 00

0. 00

1, 183, 620. 08

889,078.02

0.00

0.00

5,414, 536.14, 536. 05

35, 815. 51

135,815.51

0.00

102,831.75

0. 00

23.396.79

4,679.36

23.396.79

51, 358. 81

1, 168, 900. 11

0.00

1,407. 547. 37

i 0.00

0.00

0. 30

7, 516, 031. 17

5, 568, 435. 99

,
/^^c^>^

r^^M^
u. ; i-0'. 7V. C'~l.. '-'

Civila si Voluntariat Bucuresti S.A.

Raporf>g^n^i, tiq-IS6F(-'J: ̂  devize. ro, e-mail: office®intersoft. ro, tel. : 0236 477. 007
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