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HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferen^i Studiului de Fezabilitate
pentru obiectivul de investi^ii «Statie de epurare -

Spitalul Glinic ,, Sf. MariaM»

Avand tn vedere Referatul de Aprobare a Primarului General al Municipiului

Bucuresti §i Raportul de Specialitate comun al Direcfiei Generale Investitii si al

Administra^iei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucure§ti;

Luand in considerare Avizul nr. 116/137957/26. 09.2022 al Consiliului Tehnico-

Economic din cadml Primariei Municipiului Bucuresti;

In eonformitate cu prevederile:

art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finan^ele publice locale, cu modificarile $i

completarile ulterioare;

O.U. G. nr. 114/2018 privmd instituirea unor masuri in domeniul investitiilor

publice y a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea ?i completarea unor acte

nonnative §i prorogarea unor termene;

H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare ?i continytul cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finanfate din fonduri publice, cu modificarile §i completarile ulterioare;

H. G. nr. 188/2002 pentm aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare m

mediul acvatic a apelor uzate, Anexa 2 Normativ NTPA 002.

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) litld), alin. (7) lit. c) §i

art. 139 alin. (3) din Ordonanfa de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul

Administi;ativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE^TI

HOTARA^TE

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenfi Studiului de Fezabilitate pentru

obiectivul de investi^ii « Sta^ie de epurare - Spitalul Clinic ,, Sf. Maria"», prevazuti m anexa

care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Finantarea obiectivului de investifii prevazut la Art. 1 se va efectua din bugehil propriu

al Municipiului Bucuresti prin Administratia Spitalelor $i Serviciilor Medicale Bucure$ti

$i/sau alte surse legal constituite.

Art. 3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

Bucuresti $i Administra^ia Spitalelor ?i Serviciilor Medicale Bucure§ti vpr duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinfa ordinara a Consiliului General al

Municipiului Bucure$ti din data de

PRE§EDINTE DE $EDINTA SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPRJLUI BUCURE§TI

Georgiana ZAMFIR

Bucure$ti,

Nr......
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ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Statie
de epurare - Spitalul Clinic ,, Sf. M:aria"»

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totala a investi^iei: 4.471.450,21 Lei Kra TVA

5.306.290,83 LeicuTVA

Din care C+M: 1.672.845,52 Lei fara TVA

1.990.686, 16 Lei cu TVA

Sursa de fmantare: bugetul propriu al Municipiului Bucure^ti, prin Administratia Spitalelor ̂ i

Serviciilor Medicale Bucure?ti si/sau alte surse legal constituite.
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PRIMARIA NICIPIULUI BUCURE?TI
Primar General

^. /5U ^ ^. fO^G^^

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate

pentru obiectivul de investitii «Statie de epurare - Spitalul Clinic ,, Sf. Maria"»

Obiectivul investi^iei

In prezent, apele uzate menajere provenite de la Spitalul Clinic Sf. Maria sunt descarcate in

reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti. Incarcarile din aceste ape uzate depasesc limitele

impuse de NTPA 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de

canalizare ale localitatilor §i direct in statiile de epurare, si pot duce la o functionare deficitara a

statiei de epurare a municipiului Bucuresti (Statia de Epurare de la Glina).

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, pentru tratarea apelor uzate provenite de la unitatile

medicale, curative sau profilactice, de la institutii care prin specificul activita^ilor lor pot produce

contaminarea cu agenti patogeni, microbi, vimsuri, a retelelor de canalizare publice, ca masura, se

vor monta statii de pre-epurare, cu rolul de dezinfectie/sterilizare, prevazute de legislatia sanitara in

vigoare.

Avand in vedere situatia existenta a retelelor de canalizare din incinta Spitalului s-a ales

varianta colectarii tuhiror apelor uzate menajere intr-un singur camin de vizitare de unde se va face

admisia prin pompare m statia de epurare.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face in reteaua de canalizarea publica de pe B-dul Banu

Manta.

Debitele de apa pluviala vor fi preluate de pe amplasament si descarcate printr-o conducta

de by-pass in caminul de evacuare in reteaua de canalizare municipala, dupa ce se realizeaza o

injectie cu hipoclorit.

Statia de epurare va fi amplasata in partea de nord a amplasamentului.

Obiective reconizate a i atinse rin realizarea investitiei
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Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro

. a.-^M

°1'^-!>
^

UKAS
"sss"

ISO 9001 . (SO 1<001



Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului sus mentionat sunt: eliminarea

contaminarii retelei de canalizare a Municipiului Bucuresti cu agenti patogeni, microbi, vimsuri,

reducerea ?i limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuarile de ape uzate

spitalicesti, intrarea in legalitate, conform legislatiei impuse de Uniunea Europeana, privind tratarea

apelor uzate spitalicesti.

Pentru realizarea acestui obiectiv de, investitie, se propune implementarea urmatoarei

scheme, structurata pe obiecte de investitie:

Ob. 1 - Static depreepurare Spitalul Clinic Sf. Maria

Obiectivele generale preconizate, ale acestui proiect de investitii sunt: realizarea investitiilor

noi ce vor contribui la imbunatatirea protectiei sanatatii populatiei si a gradului de confort.

Obiectivele specifice ale acestui proiect de investitii sunt: protejarea sanatatii oamenilor. De

asemenea, promovarea acestui tip de obiectiv de investitie duce la ameliorarea calitatii mediului si

la diminuarea surselor de poluare.

Scopul acestei investifii este infiintarea de statii de epurare ape uzate spitalicesti, prin

aplicarea celor mat bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la diminuarea considerabila a

riscurilor asupra sanatatii oamenilor, diminuarea riscurilor de aparitie si raspandire/transmitere a

bolilor generate de conditii insalubre, protectia factorilor de mediu apa-aer-sol si conformarea cu

acordurile cadru dintre Romania si Uniunea Europeana, privind politicile de mediu.

De asemenea, realizarea investitiei, va conduce la respectarea prevederilor legale privind

protejarea sanatafii publice.

Necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici

Apele uzate menajere sunt evacuate la reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti, fara o

preepurare care sa corespunda cu normele in vigoare, sistemul de preepurare este unul improvizat si

nu este suficient. Momentan apele uzate menajere care provin de la consumatorii din cladirile

spitalelor, nu se incadreaza m limitele maxime admise prin NTPA-001 si NTPA-002 din HG

188/2002. Rezultatele estimate a se obfine, prin indeplinirea obiectivelor stabilite sunt:

- incadrarea apelor uzate menajere in standardele NTPA-002;

- scaderea riscului de imbolnavire a populafiei;

- stoparea degradarii m continuare a starii mediului inconjurator prin eliminarea surselor de poluare

(ape uzate menajere care se inflltreaza in sol);

- incadrarea in normele tehnice in vigoare pentru autorizarea si functionarea in conditii optime a

Spitalului Clinic Sf. Maria.
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Fata de cele prezentate mai sus si tinand cont de Raportul de Specialitate comun al Directiei

Generale Investitii si al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, propunem

inaintarea spre aprobare m Consiliul General al Municipiului Bucuresti a Proiectului de Hotarare

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru

obiectivul de investitii «Statie de epurare - Spitalul Clinic ,,Sf. Maria"».
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PRI ARIA U ICIPIULUI BUCURE§TI
Direcfia Generala Investitii

^ A55^^Ji7^ ?.1/^. /9-^2-
i^^ J^G( [^ |^(o. ^^

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate

pentru obiectivul de investitii «Statie de epurare - Spitalul Clinic ,, Sf. Maria"»

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Unitatea medicala pentru care se propune investitia este o unitate de interes local, cu un numar

mare de angajati si pacienti.

Datorita inexistentei pe amplasament a unei statii de colectare si tratare ape uzate, se impune

realizarea acestei investitii tinand cont de respectarea Ord. MS 1096/2016 si a HG 188/2002 Anexa 2

NormativNTPA002.

Apele uzate sunt evacuate m reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti, fara o preepurare

care sa corespunda cu normele in vigoare. In prezent apele uzate care provin de la consumatorii din

cladirile unitatii medicale nu se incadreaza in limitele maxime admise prin NTPA 002, Anexa a HG

188/2002.

In prezent, Spitalul Clinic Sf. Maria nu dispune de o static de pre-epurare ape uzate.

Se propune prin prezentul proiect, infiiintarea unei statii de epurare care sa preia si sa trateze apele

uzate provenite de la unitatea sanitara.

Reteaua de canalizare a fost proiectata astfel incat sa fie asigurata viteza de autocuratire de 0, 70

m/s dar sa nu fie depa^ita viteza maxima de 5, 00 m/s.

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar, preluand toate debitele de apa uzata menajera.

Reteaua va fi realizata din colectoare inchise (conducte), circulare, pozate sub adancimea minima

de inghet de 80-90 cm.

Colectoarele de canalizare gravitationala -L = 35, 00 m, vor fi executate din canale inchise

(conducte), circulare, material PVC, SN4, Dn250mm.

Apa pluviala de pe amplasament va fi preluata si deversata in ultimul camin de vizitare propus,

unde va fi montat un preaplin ce va deversa excesul de apa printr-un by-pass in reteaua de canalizare

municipala. Preaplinul va avea montat amonte un gratar pentru retinere material flotant grosier.
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Conducta by-pass -L = 3,00 m, va fi executata din conducta PVC Dn 400 mm

Caminele de vizitare - 6 buc., s-au amplasat in linie, la schimbari de directie, 1 si la schimbari de

panta. Distanta maxima intre caminele de vizitare este de 60,00 m.

Caminele de vizitare vor fi constructii subterane, circulare avand Di= 1,00m, realizate din elemente

prefabricate din beton armat. Caminele de vizitare vor fi carosabile, clasa D400.

Situatie existenta

In prezent, apele uzate menajere provenite de la Spitalul Clinic Sf. Maria sunt descarcate in

reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti. Incarcarile din aceste ape uzate depa^esc limitele impuse

de NTPA 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate m retelele de canalizare ale

localitatilor si direct in statiile de epurare, si pot duce la o functionare deficitara a statiei de epurare a

municipiului Bucuresti (Statia de Epurare de la Glina).

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, pentru tratarea apelor uzate provenite de la unitatile

medicale, curative sau profilactice, de la institutii care prin specificul activitatilor lor pot produce

contaminarea cu agenti patogeni, microbi, virusuri, a retelelor de canalizare publice, ca masura, se vor

monta statii de pre-epurare, cu rolul de dezinfectie/sterilizare, prevazute de legislatia sanitara in vigoare.

Avand in vedere situa^ia existenta a retelelor de canalizare din incinta Spitalului s-a ales varianta

colectarii tuturor apelor uzate menajere intr-un singur camin de vizitare de unde se va face admisia prin

pompare in statia de epurare.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face in reteaua de canalizarea publica de pe B-dul Banu

Manta.

Debitele de apa pluviala vor fi preluate de pe amplasament si descarcate prinfa'-o conducta de by-

pass in caminul de evacuare in reteaua de canalizare municipala, dupa ce se realizeaza o injectie cu

hipoclorit.

Statia de epurare va fi amplasata in partea de nord a amplasamentului.

Rezultate preconizate

Obiective reconizate a i atinse rin realizarea investitiei

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului sus mentionat sunt: eliminarea

contaminarii retelei de canalizare a Municipiului Bucuresti cu agenti patogeni, microbi, vimsuri,

reducerea §i limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuarile de ape uzate spitalicesti,
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intrarea in legalitate, conform legislatiei impuse de Uniunea Europeana, privind tratarea apelor uzate

spitalice§ti.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitie, se propune implementarea umiatoarei scheme,

structurata pe obiecte de investitie:

Ob. 1 - Static depreepurare Spitalul Clinic Sf. Maria

Obiectivele generate preconizate, ale acestui proiect de investitii sunt: realizarea investitiilor noi

ce vor contribui la imbunatatirea protectiei sanatatii populatiei si a gradului de confort.

Obiectivele specifice ale acestui proiect de investitii sunt: protejarea sanatatii oamenilor. De

asemenea, promovarea acestui tip de obiectiv de investitie duce la ameliorarea calitatii mediului si la

diminuarea surselor de poluare.

Scopul acestei investitii este infiintarea de statii de epurare ape uzate spitalicesti, prin aplicarea

celor mai bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la diminuarea considerabila a riscurilor asupra

sanatatii oamenilor, diminuarea riscurilor de aparitie si raspandire/transmitere a bolilor generate de

conditii insalubre, protectia factorilor de mediu apa-aer-sol si conformarea cu acordurile cadru dintre

Romania si Uniunea Europeana, privind politicile de mediu.

De asemenea, realizarea investitiei, va conduce la respectarea prevederilor legale privind

protejarea sanatafii publice.

Necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici

Apele uzate menajere sunt evacuate la reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti, fea o

preepurare care sa corespunda cu normele in vigoare, sistemul de preepurare este unul improvizat si nu

este suficient. Momentan apele uzate menajere care provin de la consumatorii din cladirile spitalelor, nu

se incadreaza in limitele maxime admise prin NTPA-001 §i NTPA-002 din HG 188/2002. Rezultatele

estimate a se obfine, prin mdeplinirea obiectivelor stabilite sunt:

- mcadrarea apelor uzate menajere in standardele NTPA-002;

- scaderea riscului de imbolnavire a popula^iei;

- stoparea degradarii in continuare a starii mediului mconjurator prin eliminarea surselor de poluare (ape

uzate menajere care se infiltreaza in sol);

- incadrarea in normele tehnice in vigoare pentru autorizarea si functionarea in conditii optime a

Spitalului Clinic Sf. Maria.
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Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totala a investitiei: 4.471.450,21 LeifaraTVA

5.306.290,83 Lei cu TVA

Din care C+M: 1.672. 845,52 Lei fara TVA

1.990. 686, 16 Lei cu TVA

Sursa de finantare: bugetul propriu al Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor

Medicale Bucure^ti si/sau alte surse legal constituite.

Fata de cele prezentate mat sus a fost mtocmit proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentm obiectivul de investitii «Static de epurare -

Spitalul Clinic ,,Sf. Maria"».

PMMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia Generala Investitii

Director General,

Catalin Sebastian AF
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ADMINISTRATIA SPITALELOR SI

SERVICIILOR MEDICALE BUCURE^TI

Director General,
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Primaria
Capital i

Directia Investitii ^"^t"sp, taieior<. s^,c,,b, M^3ua^^ . ^^o^n^
ABifilMiSTRATSAS'ai^L^OR^

$1 SERvicHLOR^EB^'^C^E$T]
Nr. tHTRARE/ 3e9ifiE ..^ ^....... :-....;--;

NOTA DE FUNDAMENTARE /^ , ̂ na .Z<£'....-... An ̂ .^Ziua .. l.. V..- Luna

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate

pentru obiectivul de investitii «Statie de epurare -

Spitalul Clinic ,,Sf. Maria"»

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Unitatea medicala pentru care se propune investitia este o unitate de interes local, cu un

numar mare de angajati si pacienti.

Datorita inexistentei pe amplasament a unei statii de colectare si tratare ape uzate, se impune

realizarea acestei investitii tinand cont de respectarea Ord. MS 1096/2016 si a HG 188/2002 Anexa

2 Normativ NTPA 002.

Apele uzate sunt evacuate in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti, fara o

preepurare care sa corespunda cu normele in vigoare. In prezent apele uzate care provin de la

consumatorii din cladirile unitatii medicale nu se incadreaza in limitele maxime admise prin NTPA

002, Anexa a HG 1 88/2002.

In prezent, Spitalul Clinic Sf. Maria nu dispune de o static de pre-epurare ape uzate.

Se propune prin prezentul proiect, mfiintarea unei statii de epurare care sa preia si sa trateze

apele uzate provenite de la unitatea sanitara.

Reteaua de canalizare a fast proiectata astfel incat sa fie asigurata viteza de autocuratire de

0,70 m/s dar sa nu fie depasita viteza maxima de 5,00 m/s.

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar, preluand toate debitele de apa uzata

menajera.

Reteaua va fi realizata din colectoare inchise (conducte), circulare, pozate sub adancimea

minima de inghet de 80-90 cm.

Colectoarele de canalizare gravitationala - L = 35, 00 m, vor fi executate din canale inchise

(conducte), circulare, material PVC, SN4, Dn250mm.

Apa pluviala de pe amplasament va fi preluata si deversata in ultimul camin de vizitare

propus, unde va fi montat un preaplin ce va deversa excesul de apa printr-un by-pass in reteaua de

canalizare mimicipala. Preaplinul va avea montat amonte un gratar pentru retinere material flotant

grosier.
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Conducta by-pass -L = 3,00m, va fi executata din conducta PVC Dn 400 mm

Caminele de vizitare - 6 buc., s-au amplasat in linie, la schimbari de directie, 1 si la

schimbari de panta. Distanta maxima intre caminele de vizitare este de 60,00 m.

Caminele de vizitare vor fi constructii subterane, circulare avand Di=l,00m, realizate din

elemente prefabricate din beton armat. Caminele de vizitare vor fi carosabile, clasa D400.

Situatie existenta

In prezent, apele uzate menajere provenite de la Spitalul Clinic Sf. Maria sunt descarcate in

reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti. Incarcarile din aceste ape uzate depasesc limitele

impuse de NTPA 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate m retelele de

canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, si pot duce la o functionare deficitara a

statiei de epurare a municipiului Bucuresti (Statia de Epurare de la Glina).

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, pentm tratarea apelor uzate provenite de la unitatile

medicale, curative sau profilactice, de la institutii care prin specificul activitatilor lor pot produce

contaminarea cu agenti patogeni, microbi, vimsuri, a retelelor de canalizare publice, ca masura, se

vor monta statii de pre-epurare, cu rolul de dezinfectie/sterilizare, prevazute de legislatia sanitara in

vigoare.

Avand in vedere situatia existenta a retelelor de canalizare din incinta Spitalului s-a ales

varianta colectarii tuturor apelor uzate menajere intr-un singur camin de vizitare de unde se va face

admisia prin pompare in statia de epurare.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face in reteaua de canalizarea publica de pe B-dul Banu

Manta.

Debitele de apa pluviala vor fi preluate de pe amplasament si descarcate printr-o conducta

de by-pass in caminul de evacuare m reteaua de canalizare municipala, dupa ce se realizeaza o

injecfie cu hipoclorit.

Statia de epurare va fi amplasata in partea de nord a amplasamentului.

Rezultate preconizate

Obiective reconizate a i atinse rin realizarea investitiei

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului sus mentionat sunt: eliminarea

contaminarii retelei de canalizare a Municipiului Bucuresti cu agenti patogeni, microbi, virusuri,

reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuarile de ape uzate
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spitalicesti, intrarea in legalitate, conform legislatiei impuse de Uniunea Europeana, privind tratarea

apelor uzate spitalicesti.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitie, se propune implementarea urmatoarei

scheme, stmcturatape obiecte de investitie:

Ob. 1 - Statie depreepurare Spitalul Clinic Sf. Maria

Obiectivele generale preconizate, ale acestui proiect de investitii sunt: realizarea investitiilor

noi ce vor contribui la imbunatatirea protectiei sanatatii populatiei si a gradului de confort.

Obiectivele specifice ale acestui proiect de investitii sunt: protejarea sanatatii oamenilor. De

asemenea, promovarea acestui tip de obiectiv de investitie duce la ameliorarea calitatii mediului si

la diminuarea surselor de poluare.

Scopul acestei investifii este infiintarea de statii de epurare ape uzate spitalicesti, prin

aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la diminuarea considerabila a

riscurilor asupra sanatatii oamenilor, diminuarea riscurilor de aparitie si raspandire/transmitere a

bolilor generate de conditii insalubre, protectia factorilor de mediu apa-aer-sol si conformarea cu

acordurile cadm dintre Romania si Uniunea Europeana, privind politicile de mediu.

De asemenea, realizarea investitiei, va conduce la respectarea prevederilor legale privind

protejarea sanata^ii publice.

Necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici

Apele uzate menajere sunt evacuate la reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti, fara o

preepurare care sa corespunda cu normele in vigoare, sistemul de preepurare este unul improvizat si

nu este suficient. Momentan apele uzate menajere care provin de la consumatorii din cladirile

spitalelor, nu se incadreaza in limitele maxime admise prin NTPA-001 si NTPA-002 din HG

188/2002. Rezultatele estimate a se obfine, prin mdeplinirea obiectivelor stabilite sunt:

- mcadrarea apelor uzate menajere in standardele NTPA-002;

- scaderea riscului de imbolnavire a popula^iei;

- stoparea degradarii in continuare a starii mediului mconjurator prin eliminarea surselor de poluare

(ape uzate menajere care se infiltreaza in sol);

- incadrarea m normele tehnice in vigoare pentru autorizarea si functionarea in conditii optime a

Spitalului Clinic Sf. Maria.
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Valoarea totala a investitiei: 4.471.450,21 LeifaraTVA

5.306.290,83 Lei cu TVA

Din care C+M: 1.672.845,52 Lei fsira TVA

1.990.686, 16 Lei cu TVA

Sursa de fmantare: bugetul propriu al Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor si

Serviciilor Medicale Bucuresti si/sau alte surse legal constituite.

Director Gener^lpiUL d,'i

^^^s^
Cristian . " "^"^^,;&?^

's
>^11 0

%. ^^l.b ^

^s^-
Director GenerarAtffilinct,

OanaGa . aiSIVACH

Director Investitii,

loan-Adrian MERA

<y^fftti
^r

Intocmit,

Andreea POPESCU
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I. DENUMIREADOCUMENTATIEI: STApE DE EPURARE - SPITALUL CLINIC
SF. MARIA
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secyential contmua §i racordarea acesteia de reteaua existenta ?i care prezinta solu^ia optima prin
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Anexa Nr. 7

1.1
1.2
1.3

1.4

3.1
3. 1.1
3. 1.2
3. 1.3
3.2

3.3
3.4

3.5
3. 5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3. 5.5

3. 5.6

3.6
3.7
3. 7.1
3. 7.2
3.8
3. 8.1
3. 8. 1.1
3.8. 1.2

3. 8.2

lei

CAPTOL1
Cheltuieli pentru obtinerea's'i amenajarea terenulu,Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

staSeSpentru protectia ^^'"' si aduce^a terenulu, la

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

TOTAL cS'^- a818unrea -'^Ke
sare ob,ec.,.u,u, de

320, 787. 08
CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0.00
0. 00

3, 397. 61

0.00

3,397.61

Studii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii spedfice

acS:eSr si cheltule" Pentru °^"erea de av.e,
Expertizare tehnica

claSSC area performantei ener9e^ ^ auditu, energetic a,

Proiectare

Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate

* "S«d;,£.fSKUm"ta» ." -e . to.,, l,r

^eKSSSS6""'" v-re" *«"""

detalKceaexe^t'ca de ca"tate a proiec(ulu' ^nic s, a

Project tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta

AMzr:'prTCC'p<n'ruoblec"u--
Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului
Peperioada de executie a lucrarilor

p^"!STS5;'3asT^;^ze!^^rn
InspectoratuTdeStat ?n CuocnSe executie' aviza( decatr^

Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3

4, 994. 61

2,666.02

0. 00
2,328.59
1, 065.36

0. 00
0. 00

289,683.25

0. 00
0. 00

11, 353. 57

lei

4

0.00
0. 00

645.55

0. 00

645.55

investitii
60,949.55

948. 97
506.54

0. 00
442. 43
202. 42

0,00
0.00

55, 039. 82

0. 00
0. 00

2, 157. 18

Valoare
cuTVA

lei

5

0. 00
0. 00

4,043. 16

0. 00

4,043. 16

381,736.63

5, 943. 58
3, 172. 56

0. 00
2, 771. 02

1,267. 78

0. 00
0.00

344, 723. 07

0. 00
0. 00

13, 510. 75

30, 925.52 5, 875.85 36,801. 37
92, 776. 56 17, 627. 55 110,404. 11

154,627.60

8, 500. 00

68, 651. 04
61, 851. 04
6, 800.00

154, 627. 60
61, 851. 04

30, 925. 52

30, 925. 52

92, 776.56

527, 521. 86

29, 379. 24

1, 615. 00

13, 043. 70
11, 751. 70

1, 292. 00
29, 379.25

11, 751. 70
5, 875. 85

5, 875.85

17, 627. 55

100,229.16

184, 006. 84

10, 115.00

81, 694. 74

73,602. 74

8, 092. 00
184, 006. 85

73, 602. 74

36,801.37
36, 801. 37

110,404. 11

627, 751. 02
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4.1

4.2
4.3

4. 3. 1.1
4.3. 1.2

4. 3. 1.3
4.4

4.5
4.6

5.1

5. 1.1

Constructii si instalatii

2 3
CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
1,271,347.03

5. 1.2

5.2

5. 2.1

5. 2.2

5.2.3

5.2.4
5. 2.5

5.3
5.4

6.1
6.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionate
Ufilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj

[0007.1] Echipamente SPAU Admisie
[0007. 1] Echipamente Statie epurare
[0007. 1] Echipamente SPAU Evacuare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamentede transport

Dotari

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

Organizare de santier

^Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

0.00

1, 821, 205. 00

296, 143. 00
1, 250, 919. 00

274, 143.00

0.00

0. 00
0. 00

3,092,552.03

309,255.20

77, 313. 80

Cheltuieli conexe organizarii santiemlui
Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

-,^cota aferenta lsc Pentru controlul statului in amenaje
ii, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor'de"

constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si tests

tlrea personalului de exploatare ~ 57o85. 39
Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL ' ~~ ~ 4.47?;^."^1
din care: C+IW (1. 2+1. 3+1.4+2+4. 1+4. 2+5. 1.1) 1;672;845.'52

231,941.40

77,552. 18
0.00

6, 356.74

1,271.35

6, 356. 74
63,567.35

127, 134. 70
6, 356.74

520,298.82

241, 555. 92
0. 00

346,028.95

56, 267. 17
237,674.61

52,087. 17

0.00

1, 512, 902. 95
0. 00

2, 167,233.95

352,410.17

1,488, 593. 61
326,230. 17

0.00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

587,584.87 3,680,136.90

58, 758.49

14, 689. 62

44, 068. 87
0, 00
0.00

0.00

0. 00

0. 00
0. 00

24, 155. 59
1,207.78

84,121.86

966.22

343.41
1,309. 63

834,840.62
317,840.64

368, 013. 69
92,003.42

276, 010. 27
77, 552. 18

0. 00

6,356.74

1, 271. 35

6,356. 74
63,567.35

151,290. 29
7,564.52

604,420.68

6, 051. 61
2, 150.83

8,202.44
5, 306, 290. 83
1,990,686.16

Beneficiar,
ASSMB

Proiectant,
S.C. ISPRO-ALS.R.L
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